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Nowy paradygmat: od stow do dziatanio

» Fundamenty dziatania:

» Efektywnosc¢ energetyczna
(,Energy Efficiency First”)

» Lokalna produkcja enerqii
z OZE

» Inteligentne zarzadzanie
| magazynowanie energii

= . . I/‘\ 3
TERMOPLAN swotelier g [




Nowy paradygmat: od stow do dziatanio

Zgodnie z Dyrektywg (UE) 2023/1791
w sprawie efektywnosci energetycznej (EED).

Najtansza i najczystsza energia to ta, ktérej nie zuzyjemy.
Kluczowe dziatania:

» Gteboka termomodernizacja budynkow do standardu nZEB.
* Rekuperacja (wentylacja z odzyskiem ciepfta).

* Inteligentne LED i sterowanie oswietleniem.

» Urzgdzenia wytgcznie klasy A.
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Kottownia z wegla do PC

Byto — zrddto ciepta przed PC AW zasobnik i PC AW jednostka
modernizacja automatyka po modernizacji zewnetrzna
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Wybor optymalnego rozwigzanio

System rownolegty biwalentny

Grzatka elektryczna 4 * 7,5 kW

Pompa ciepta powietrze woda 50 kW A2/W35

Zapotrzebowanie na energie
budynku 88 tys [kWh/rok]
.0. + CW.U

Zapotrzebowanie na moc grzewcz3a
budynku 55 kW

20 °C 1 15°C
Temperatura zewnetrzna [°C]
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Nowy paradygmat: od stow do dziatanio

Winiary DPS produkcja energii z PV o mocy 50 kWp

7 000
Celem jest pokrycie pozostatego 5000
zapotrzebowania z wiasnych zrodet. ..
4000
Dywersyfikacja i integracja
technologii: -
» Fotowoltaika (dach/grunt) 2o | | | | | ‘ ‘ | ‘
1000
« Pompy ciepta (powietrze, grunt). .l |‘ | ‘ | il 1l i, | II ll l
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Uzyskany efekt

Produkcja z PV ok. 37,0-37,2
MWh; pobor ok. 37,2 MWh
(monitoring).

Autokonsumpcja ~20,0 MWh;
eksport ~16,4 MWh; import ~17,1
MWh (2022).

Szac. redukcja emisji CO, ~38—
39 t/rok wg kalkulatora
monitoringu.
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Moc i energia

Dzien  Tydzien Miesiac  Cykl rozliczeniowy

01.01.2022 - 31.12.2022
Produkcja systemu:  37.03 MWh

Pobor wiasny: Eksport:
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Ostatni status Aktywne

Identyfikator 1677024
Mazwa Szkota Winiary
Adres Winiary 63,
‘Winiary,Lesser Poland Voivo...
@ Zainstalowano 22.06.2020
Rok Ostatnia 02.01.2023 10:33

Szczytowa wartos¢ 39,99 kKiWp
Pobér: 37.17 MWh

m Pochmurnie
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Pobor whasny: Import: QOdczuwalna 5.8 °C

17.15 MWh Wiatr SSW 9.4 km/h
Wilgotnosc 77 %
Wschéd o 0740
Zachod o 15:48
solar,

Poniedziatek Wtorek $roda
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Monitoring to dziata

Cel: zbilansowanie produkcji (gtdwnie w dzien) ze zuzyciem.

Narzedzia:
« Systemy Zarzgdzania Energig (EMS) — optymalizacja w czasie rzeczywistym.
* Magazyny energii — wykorzystanie nadwyzek nocg/szczytowo.
* Inteligentne liczniki — kontrola i profilowanie popytu.

(0 A dns.net:7090 + O A dnsnet7090 + O

Historia Dane robocze
O Obeena wartodd
opi Obecna wartodé Temperatura tewnglrzng
aaaaaaaaaaaaa
racy Grrarde Toderie
prezarka 1 6931 Godziny Stoplen mocy
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Ciepla woda uzytkowa pompa 6 Godziny Temperatura zadana e
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Hala sportowa - pasywna

Przyktad Patecznicy: transformacja jest realna.

Whioski:
* Najpierw efektywnos¢, potem produkcja.
* Integracja technologii (OZE +
zarzgdzanie) = maksymalne korzysci.
 Kluczowe: zaangazowanie mieszkancow |
liderow.

Rekomendacja: replikowaé sprawdzone
wzorce, skalowaé w JST.
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Nowy paradygmat - jednak dziato

Problem: Wysokie zapotrzebowanie na energie w starszym obiekcie.
Rozwigzanie: Kompleksowa termomodernizacja i instalacja OZE.

Efekty:
* Redukcja zapotrzebowania na energie o ponad 60%.
 Pompa ciepta + fotowoltaika 50 kKWp.
» Ograniczenie emisji CO, o ~43,5 t/rok.
» Wzorcowy przyktad efektywnosci.

euatelier

TERMOPLAN




Dlaczego nie dziatae

Zat ol it

1. c.t. 78,94kW, DNES
2. c.o. 31,44kW, 54xZ2.0mm
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Diaghoza
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Whnioski | terapia

Whnioski:

v systemowe i dlugoterminowe dziatania w zakresie zmniejszenia
zuzycia energii termomodernizacja, zastosowanie OZE

v Edukacja ekologiczna, techniczna, Kwalifikacje wdrozenie ZSK

v zaangazowanie i wsparcie ze strony Panstwa, gtéwnie w kwestiach
finansowych, prawnych utatwiajgcych spoteczenstwu dziatanie
ekologiczne,

v modernizacja i wykorzystanie OZE z gwarantowanym
okresem zwrotu, racjonalne koszty enerqii,
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Gwarancja efektu

Dziekuje za uwage

Marek Bednarz

+48 733 244 573

biuro@termoplan.pl | n
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